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Poroéilo o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podietja Prodnik za leto 2020

1. UVOD

Pitna voda je voda v njenem prvotnem stanju ali po pripravi, namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge
gospodinjske namene, ne glede na njeno poreklo in na to, ali se voda dobavlja iz vodovodnega omreZja iz
sistema za oskrbo s pitno vodo, cistern ali kot predpakirana voda, ter vsa voda, ki se uporablja za proizvodnjo in
promet Zivil,

Zakonodaja na podro¢ju oskrbe s pitno vodo dologa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom
varovanja zdravja ljudi. V skladu z dologili 10. ¢l. Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006,
92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/2017) mora upravljavec izvajati notranji nadzor, ki zagotavija skladnost in
zdravstveno ustreznost pitne vode na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda, v objektih za
proizvodnjo, promet Zivil, pakiranje vode in v primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami na mestu iztoka iz cistern.
Notranji nadzor mora biti vzpostavljen na osnovah HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) sistema,
ki omogoga prepoznavanje mikrobioloskih, kemicnih in fizikalnih agensov, ki lahko predstavljajo potencialno
nevarnost za zdravje ljudi.

V poroGilu so obravnavani vzorci odvzeti v okviru notranjega nadzora pitne vode in vzorci vode odvzeti v okviru
drzavnega monitoringa pitne vode iz naslednjih vodooskrbnih sistemov: DomZale-Trzin-Menges, Kolovec,
Menges-Dobeno, Crni graben, Brilenovica-SentoZbolt, Selce-Poljane, Ples-Podoreh-Krulc, Desen.

V primeru neskladnih vzorcev ali ugotovljenih morebitnih nepravilnosti na vodooskrbnem sistemu se  takoj
telefonsko obvesti g. Bostjana Novaka, JKP Prodnik, d.o.0. in predlaga ukrepe za sanacijo oziroma odpravo
neskladnosti. Vsa priporo€ila se podajo v elektronski obliki v sprotnih poro€ilih.

Zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda, z namenom varovanja zdravja ljudi pred Skodljivimi ucinki zaradi
kakr$negakoli onesnaZenja pitne vode, predpisuje Pravilnik o pitni vodi (Ur. list. RS, 8t. 19/04, 35/04, 26/06,
92/06, 25/09, 74/2015 in 51/2017). Pravilnik je usklajen z Direktivo sveta 98/83/ES, z dne 3. novembra 1998 o
kakovosti vode, namenjene za oskrbo ljudi (Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of
water intended for human consumption), ki ureja podro€je pitne vode.

2. ZAKONSKE PODLAGE

e Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/2017),

e Zakon o zdravstveni ustreznosti Zivili in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z Zivili (Ur. list RS &t.
52/2000, 42/2002, 47/2004-2dZPZ);

e Zakon o vodah (UR. list RS, §t. 67/02, 2/04 - Zzdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08,57/12, 100/13, 40/14 in
56/15);

e Uredba o stanju podzemnih voda (Ur. list RS §t. 25/09, 68/12 in 66/2016).
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Porotilo o pitni vodi iz vodovodov v upravijanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2020

3. VODOOSKRBNI SISTEM DOMZALE-TRZIN-MENGES

3.1 Notranji nadzor pitne vode v letu 2020

Vodooskrbni sistem DomzZale oskrbuje s pitno vodo 35.656 prebivalcev na naslednjih obmogijih: Bidce, Brdo,
Depala vas, Dob, Domzale, Dragomelj, Gori¢ica pri Ihanu, Ihan, Koli¢evo, Mala Loka, Podrecje, Prelog, P3ata,
Rodica, Selo pri lhanu, Spodnje Jarse, Srednje Jarse, Sentpavel pri Domzalah, Vir, Zaborst, Zgornje JarSe, Trzin,
Topole, Menge$ (severni del, severno od Grobeljske).

Vir pitne vode so &rpaliséa 1, 2, 3, 4, 5, VDG1, VDG3. V letu 2020 se je v omreZje distribuiralo 2.578.183 m3 pitne
vode. Na vodooskrbnem sistemu je names$Cena naprava za avtomatsko dezinfekcijo pitne vode s plinskim
klorom. V letu 2020 se voda iz navedenih ¢rpali$¢ ni dezinficirala. Zapisi se hranijo v CNS Prodnika.

Crpalisée Lek sluzi kot rezervni vir pitne vode. Voda iz &rpali$éa se pred distribucijo v omreZje dezinficira z
natrijevim hipokloritom.

3.1.1  Mikrobiolo3ka in kemijska presku$anja

Tabela 1: Stevilo vseh odvzetih vzorcev pitne vode v letu 2020, Stevilo neskladnih vzorcev z vzrokom neskladnosti ter
Stevilo neskladnih vzorcev zaradi prisotnosti bakterij Escherichia coli (Ec) in/ali enterokokov (En) in/ali klostridijev (CP) ter
koliformnih bakterij (KB) in/ali skupnega $tevila mikroorganizmov pri 22 in 37°C v pitni vodi.

Mikrobioloske preiskave Fizikalno kemijske analize
i Stevilo Stevilo 8t. neskladnih vzorcev zaradi Stevilo BiVio.
ggﬁ?;;gg’;ﬁ_sﬁ enr: ges odvzetih neskladnih mikrobioloskih parametrov: odvzetih Cﬁgl:;aesmh
vzorcev vzorcev Ec | En | KB [CP] &M vzorcev (vzrok)

1. Vodni viri
Crpalisce 1 12 0 0 0 0 0 6 0
crpalisce 2 12 0 0 0 0 0 6 0
Crpalisce 3 12 0 0 0 0 0 6 0
Crpalisce 4 12 0 0 0 0 0 6 0
¢rpalisée 5 12 0 0 0 0 0 6 0
Crpalisc¢e VDG1 9 0 0 0 0 0 5 3 desetila.
Crpali$cée VDG3 12 0 0 0 0 - 0 6 0
Crpalisce Lek 12* 1* 0 0 1 0 1 10 0

2. Omrezje
omrezje Domzale 29 0 0 0 0 0 0 6 0
omrezje Kolicevo 13 0 0 0 - 0 0 0
omrezje Dob 12 0 0 - 0 - 0 1 0
omrezje lhan 14 1 0 - 1 - 0 1 0
omrezje Dragomelj 15 0 0 - 0 - 0 0 0
omrezje Trzin 15 0 0 0 0 0 0 3 0
omrezje Rodica 12 0 0 - 0 - 0 0 0
omrezje Menge$ 13 0 0 0 0 0 0 0 0
omrezje Topole 13 0 0 0 0 - 0 2 0

Legenda / opombe tabele: - ...vzorci niso bili presku$ani na parameter, * ...vzorci so bili odvzeti pred dezinfekcijo, #...voda se ne distribuira
v JLV, Ec...Escherichia coli bakterije, kot tevilo/100 ml (mejna vrednost je 0/100 ml), En... Enterococcus sppecies bakterije, kot Stevilo
/100 ml, (mejna vrednost je 0/100 ml), KB...koliformne bakterije, kot Stevilo /100 ml (mejna vrednost je 0/100 ml), CP...Clostridium
perfringens s sporami bakterije, kot §tevilo/ 100 ml (mejna vrednost je 0/100ml), SM...skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22 in 37°C, kot
stevilo /1 ml (mejna vrednost je 100/1 ml).

V letu 2020 je bilo v okviru notranjega nadzora za mikrobioloske preiskave odvzetih in laboratorijsko preiskanih
dvesto devetindvajset (229) vzorcev pitne vode, za fizikalno kemijske analize pa StiriinSestdeset (64) vzorcev.
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Poro¢ilo o pitni vodi iz vodovodov v upravijanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2020

Glede na obseg opravijenih mikrobioloskih preiskav sta bila dva (2) vzorca pitne vode neskladna s pravilnikom.

V vzorcu pitne vode odvzetem 09.09.2020 iz ¢rpali§¢a Lek so bile najdene koliformne bakterije. Povecano je bilo
tudi skupno Stevilo kolonij. Vzorec je bil odvzet pred dezinfekcijo.

V vzorcu pitne vode odvzetem 25.08.2020 iz omreZja Ihan so bile najdene koliformne bakterije, 10 CFU/100ml.
Dne 27.08.2020 smo ponovno odvzeli vzorec za mikrobioloske preiskave. Vzorec je bil skladen s pravilnikom.

Glede na obseg opravljenih fizikalno kemijskih analiz so bili trije (3) vzorci neskladni s pravilnikom.

V treh vzorcih iz ¢rpali$éa VDG1 je bila preseZena mejna vrednost 0,10 pg/l za desetilatrazin in sicer 0,11; 0,11
in 0,12 ug/l. Upravljavec zagotavlja ustrezno mesalno razmerje pitne vode iz preostalih vodnih virov, tako da so
vrednosti desetilatrazina v pitni vodi pred distribucijo prvim uporabnikom pod mejno vrednostjo.

Koncentracije nitratov v pitni vodi so pod mejno vrednostjo 50 mg/l. Vrednosti se gibliejo med 8 in 35 mg/l in so
prikazane v spodniji tabeli.

Tabela 2: Vrednosti nitratov v pitni vodi v letu 2020

NITRATH
(mg NOs/l)
dan. | mar apr 4 ma gl avg  sep Okt nov
crpalisce 1 29 30 / 31 29 / 30 / / 29
crpalisce 2 32 30 / 32 31 / 31 / / 30
crpalisce 3 28 25 / 30 27 / 28 / / 27
crpalisce 4 18 19 / 22 19 / 10 / / 18
crpalisce 5 18 17 / 16 16 / 16 / / 15
crpalisce VDG1 9 9 / 9 9 / 8 / / /
crpalisce VDG3 9 1 / 1" 1 / 10 / / 1
crpalisce Lek 34 34 33 35 32 33 32 31 27 32
omrezje 17117129 24/30 / 25 23 / 27 / / 16/18/26

Legenda:
/ ... vzorec ni bil odvzet, * ... 10% merilna negotovost

3.2  Preskusanja v okviru drzavnega monitoringa 2020

V okviru drzavnega monitoringa pitne vode je bilo iz omreZja Vodooskrbnega sistema Domzale-Trzin-Menge$
odvzetih osemindvajset (28) vzorcev pitne vode. Od tega 25 vzorcev v obsegu redne mikrobioloSke preiskave ter
meritve temperature, pH, elektriéne prevodnosti in preskus vonja in okusa ter en vzorec v enakem obsegu kot
navedeno plus enterokoki, motnost, barva, amonij, TOC, nitrat, nitrit in kovine ter dva vzorca ¢e dodatno z
analizo na pesticide.

Glede na obseg opravljenih preiskav sta bila dva (2) vzorca pitne vode neskladna s pravilnikom.

V vzorcu pitne vode odvzetem 17.09.2020 iz omreZja Domzale so bile najdene koliformne bakterije, 1
CFU/100ml.

V vzorcu pitne vode odvzetem 22.10.2020 iz omrezja Dragomelj so bile najdene koliformne bakterije, 6
CFU/100ml.

3.3 Ocena primernosti za oskrbo s pitno vodo

Rezultati mikrobiolokih in fizikalno-kemijskih presku$an; pitne vode iz Vodooskrbnega sistema Domzale-Trzin-
Menge$ kaZejo, da je vecina vzorcev pitne vode ustrezala zahtevam Pravilnika o pitni vodi. Neskladni vzorci niso
predstavijali tveganja za zdravje uporabnikov. Ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo v letu 2020 varna.

S:\COZ\KR\OOZ_EVZ\Pv\2021\Letna porotila NLZOH, lokacija Kranj Stran 5 od 15




Poro¢ilo o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podijetja Prodnik za leto 2020

4. VODOOSKRBNI SISTEM KOLOVEC

41  Notranji nadzor pitne vode v letu 2020

Vodooskrbni sistem Kolovec oskrbuje s pitno vodo 6.319 prebivalcev na naslednjih obmogjih: Dolenje, Homec,
Hudo, Kolovec, Nozice, Preserje, Radomlje, Rova, Skrjanevo, Turnse, Zice.

Vir pitne vode so ¢rpalis¢a VK1, VK2, VK3, VK4 in VK5. V letu 2020 se je v omreZje distribuiralo 386.325 m? pitne
vode. Voda iz ¢rpali§¢a VK1 in VK5 se pred distribucijo v omreZje dezinficira z UV.
4.1.1 Mikrobioloska in kemijska preskusanja

Tabela 3: Stevilo vseh odvzetih vzorcev pitne vode v letu 2020, Stevilo neskladnih vzorcev z vzrokom neskladnosti ter
Stevilo neskladnih vzorcev zaradi prisotnosti bakterij Escherichia coli (Ec) in/ali enterokokov (En) in/ali klostridijev (CP) ter
koliformnih bakterij (KB) in/ali skupnega $tevila mikroorganizmov pri 22 in 37°C v pitni vodi.

Mikrobioloske preiskave Fizikalno kemijske analize
Fa S : : o Stevilo
Yocbokin e Rolovec e é&.ﬂfiﬁﬁiiméﬁerxeﬁféid' S i
vzorcev vzorcev Ec | En | KB [CP]| oM vzorcev (vzrok)
1. Vodni viri
Crpalisce Kolovec VKA1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
¢rpali$ce Kolovec VK2 9 2 0 0 1 0 1 0 0
Crpali$ce Kolovec VK3 7 0 0 0 0 0 0 0 0
¢rpali$ce Kolovec VK4 8 1 0 0 1 0 0 0 0
crpalisce Kolovec VK5 10+3* 3 2 2 3 0 1 0 0
2. Omrezje
omrezje Radomlje 13 0 0 0 0 2 0
omreZje Preserje 17 2 0 0 2 0 0 0 0
omrezje Homec 8 0 0 - 0 - 0 0 0
omrezje Zice 2 0 0 - 0 - 0 0 0

Legenda / opombe tabele: - ...vzorci niso bili presku$ani na parameter, * ...vzorci so bili odvzeti pred dezinfekcijo, #...voda se ne distribuira
v JLV, Ec...Escherichia coli bakterije, kot $tevilo/100 ml (mejna vrednost je 0/100 ml), En...Enterococcus sppecies bakterije, kot tevilo
/100 ml, (mejna vrednost je 0/100 ml), KB...koliformne bakterije, kot Stevilo /100 ml (mejna vrednost je 0/100 ml), CP...Clostridium
perfringens s sporami bakterije, kot $tevilo/ 100 ml (mejna vrednost je 0/100ml), SM...skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22 in 37°C, kot
stevilo /1 ml (mejna vrednost je 100/1 ml).

V letu 2020 je bilo v okviru notranjega nadzora za mikrobioloske preiskave odvzetih in laboratorijsko preiskanih
triinosemdeset (83) vzorcev pitne vode, za fizikalno kemijske analize pa dva (2) vzorca.

Glede na obseg opravljenih mikrobioloskih preiskav je bilo osem (8) vzorcev pitne vode neskladnih s pravilnikom,
od tega so bili trije vzorci odvzeti iz ¢rpalis¢a Kolovec VK5, pred dezinfekcijo.

V vzorcu pitne vode odvzetem 24.01.2020 iz omreZja Preserie so bile najdene koliformne bakterie, 2
MPN/100ml. Dne 30.01.2020 smo ponovno odvzeli vzorec za mikrobioloske preiskave. Vzorec je bil skladen s
pravilnikom.

V vzorcu pitne vode odvzetem 23.06.2020 iz cCrpaliséa Kolovec VK2 je bilo pove¢ano skupno Stevilo
mikroorganizmov pri 22 in 37°C, 130 in 210 CFU/ml. Dne 30.06.2020 smo ponovno odvzeli vzorec za
mikrobiolo$ke preiskave. Vzorec je bil skladen s pravilnikom.
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Porogilo o pitni vodi iz vodovodov v upravijanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2020

V vzorcih pitne vode odvzetih 07.08.2020 iz ¢rpaliséa Kolovec VK2, VK4 in omreZju Preserje so bile najdene
koliformne bakterije, <4, 6, <4 CFU/100ml. Dne 13.08.2020 smo ponovno odvzeli vzorce za mikrobioloske
preiskave. Vzorci so bili skladni s pravilnikom.

Glede na obseg opravijenih fizikaino kemijskih analiz so bili vzorci skladni s pravilnikom.

4.2 Preskusanja v okviru drzavnega monitoringa 2020

V okviru drzavnega monitoringa pitne vode je bilo iz omrezja Vodooskrbnega sistema Kolovec odvzetih sedem
(7) vzorcev pitne vode. Od tega 5 vzorcev v obsegu redne mikrobioloske preiskave ter meritve temperature, pH,
elektriGne prevodnosti in preskus vonja in okusa ter dva vzorca v enakem obsegu kot navedeno plus enterokoki,
motnost, barva, amonij, TOC, nitrat, nitrit in kovine.

Glede na obseg opravljenih preiskav so bili vsi vzorci pitne vode skladni s pravilnikom.

4.3  Ocena primernosti za oskrbo s pitno vodo

Rezultati mikrobiolo3kih in fizikalno-kemijskih preskusanj pitne vode iz Vodooskrbnega sistema Kolovec kaZzejo,
da je vetina vzorcev pitne vode ustrezala zahtevam Pravilnika o pitni vodi. Neskladni vzorci niso predstavijali
tveganja za zdravje uporabnikov. Ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo v letu 2020 varna.
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Porogilo o pitni vodi iz vodovodov v upravijanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2020

5. VODOOSKRBNI SISTEM MENGES - DOBENO
5.1  Notranji nadzor pitne vode v letu 2020

Vodooskrbni sistem Menge$ - Dobeno oskrbuje s pitno vodo 3.075 prebivalcev na obmocju obine Menges v
naslednjih krajih: Menges (juzni del, juzno od Grobeljske), Mengeska Loka, Dobeno.

Vir pitne vode je Vrtina M1 - Menges. V letu 2020 se je v omreZje distribuiralo 199.583 m3 pitne vode. Voda se

pred distribucijo v omrezje dezinficira z UV.

5.1.1  Mikrobioloska in kemijska preskusanja

Tabela 4: Stevilo vseh odvzetih vzorcev pitne vode v letu 2020, Stevilo neskladnih vzorcev z vzrokom neskladnosti ter
Stevilo neskladnih vzorcev zaradi prisotnosti bakterij Escherichia coli (Ec) in/ali enterokokov (En) in/ali klostridijev (CP) ter
koliformnih bakterij (KB) in/ali skupnega Stevila mikroorganizmov pri 22 in 37°C v pitni vodi.

Mikrobioloske preiskave Fizikalno kemijske analize
i G & : . S Stevilo
o Stevilo Stevilo St. neskladnih vzorcev zaradi Stevilo .
m?‘(;zsék_rtglésgzm odvrz:tih nes:dadnih mikrobioloskih parametrov: ' eg(\)/rz(gi\t\ Cfgﬂgemh
oSy Yooy Ec | En | KB [ CP| M (vzrok)
1. Vodni viri
vrtina M1 - Menges 743 0 0] -Jol]-To 2 | o
2. Omrezje
omrezje Menge$ 9 0 0 0 0 0 0 0 0
omrezje Dobeno 4 0 0 - 0 - 0 0 0

Legenda / opombe tabele: - ...vzorci niso bili preskusani na parameter, * ...vzorci so bili odvzeti pred dezinfekcijo, #...voda se ne distribuira
v JLV, Ec...Escherichia coli bakterije, kot Stevilo/100 ml (mejna vrednost je 0/100 ml), En...Enterococcus sppecies bakterije, kot Stevilo
/100 ml, (mejna vrednost je 0/100 ml), KB...koliformne bakterije, kot $tevilo /100 ml (mejna vrednost je 0/100 ml), CP...Clostridium
perfringens s sporami bakterije, kot $tevilo/ 100 ml (mejna vrednost je 0/100ml), SM...skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22 in 37°C, kot
Stevilo /1 ml (mejna vrednost je 100/1 ml).

V letu 2020 je bilo v okviru notranjega nadzora za mikrobioloSke preiskave odvzetih in laboratorijsko preiskanih
triindvajset (23) vzorcev pitne vode, za fizikalno kemijske analize pa dva (2) vzorca.

Glede na obseg opravljenih mikrobiologkih preiskav in fizikalno kemijskih analiz so bili vsi odvzeti vzorci skladni s
pravilnikom.

5.2 Preskusanja v okviru drzavnega monitoringa 2020

V okviru drzavnega monitoringa pitne vode so bili iz omrezja Vodooskrbnega sistema Menge$ - Dobeno odvzeti
Stirje (4) vzorci pitne vode. Od tega 3 vzorci v obsegu redne mikrobioloske preiskave ter meritve temperature, pH,
elektriéne prevodnosti in preskus vonja in okusa ter en vzorec v enakem obsegu kot navedeno plus enterokoki,
motnost, kovine, TOC, barva, amonij, nitrat, nitrit, farmacevtske spojine, PFAS.

Glede na obseg opravljenih preiskav so bili vsi vzorci pitne vode skladni s pravilnikom.
5.3  Ocena primernosti za oskrbo s pitno vodo

Rezultati mikrobioloskih in fizikalno-kemijskih presku$anj pitne vode iz Vodooskrbnega sistema Menge$ - Dobeno
kazejo, da je pitna voda ustrezala zahtevam Pravilnika o pitni vodi. Ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo v
letu 2020 varna.
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6. VODOOSKRBNI SISTEM CRNI GRABEN

6.1  Notranji nadzor pitne vode v letu 2020

Vodooskrbni sistem Crni graben oskrbuje s pitno vodo 8.226 prebivalcev na naslednjih obmogjin: Blagovica, Brdo
pri Lukovici, Brezje pri Dobu, Brezovica pri Zlatem polju, Ceplie, CeSenik, Dob, Dobovlje, Dole pri Krascah,
Dupeljne, Dvorje, Gorica pri Moravéah, Gori¢ica pri Moravéah, Gorjusa, GradisCe, Imenje, Imovica, Koko3nije,
Kompolje, Krasce, Kradnja, Krtina, Laze pri Domzalah, Lukovica, Mala Lasna, Mali Jelnik, Negastrn, Obrse,
Podgora pri Zlatem Polju, Podmilj, Podsmrecje, Preserje pri Lukovici, Preserje pri Zlatem Polju, Prevalje, Prevoje,
Prikrnica, Raca, Racni vrh, Rafolce, Selo pri Moravéah, Spodniji Petelinjek, Spodnje Praprece, Spodnje Koseze,
Spodnje Loke, Straza, Studenec pri Krtini, Sv. Trojica, Sveti Andrej, Sentvid, Skocjan, Trnjava, Trnovée, Veliki
Jelnik, Videm pri Lukovici, Vinje pri Moravéah, Vrba, Vrhovlje, Zalog pod Sv. Trojico, Zgomii Petelinjek, Zgornje
Praprege, Zgornje Loke, Zlatenek, Zlato polje, Zeje, Zelodnik, Zirovse.

Vir pitne vode so zajetja Taterman, Kamrica in Zirovse. V letu 2020 se je v omrezZje distribuiralo 516.222 m? pitne
vode. Voda iz zajetij Taterman se pred distribucijo v omreZje dezinficira z UV napravo, voda iz zajetja Zirovse pa
z natrijevim hipokloritom. V mesecu juliju se je vzpostavila dezinfekcija z UV iz zgornjega zajetja, konec
decembra pa $e iz spodnjega.

6.1.1  MikrobioloSka in kemijska preskusanja

Tabela 5: Stevilo vseh odvzetih vzorcev pitne vode v letu 2020, Stevilo neskladnih vzorcev z vzrokom neskladnosti ter
Stevilo neskladnih vzorcev zaradi prisotnosti bakterij Escherichia coli (Ec) in/ali enterokokov (En) in/ali klostridijev (CP) ter
koliformnih bakterij (KB) in/ali skupnega tevila mikroorganizmov pri 22 in 37°C v pitni vodi.

Mikrobioloske preiskave Fizikalno kemijske analize
sor el % : ] X Stevilo
Vodooskionisisem CriGraben | SOE | L S&ﬂ?ﬁ&'ﬁﬂlﬁﬁiﬂﬁéﬁ?" L e Lot
vzorcev vzorcev Ec | En | KB | CP | oM vzorcev (vzrok)
1. Vodni viri
zajetje Taterman 4+4* 2 0 0 2 - 0 1 0
zajetje Zirovie 447* 2 0 0 2 - 0 1 0
zajetje Kamrica 6 0 - 0 - 1 0
2. Omrezje
omrezje Krtina 4 0 0 0 - 0 0 0
omrezje Prevoje 3 0 0 0 - 0 0 0
omrezje Lukovica 12 0 0 - 0 - 0 0 0
omrezje Brdo pri Lukovici 4 0 0 - 0 - 0 2 0
omrezje Kradnja 4 0 0 0 - 0 0 0
omrezje Blagovica 7 0 0 0 - 0 1 0
omrezje Podmilj 7 2 0 - 2 - 0 0 0
omreZje Negastrn 2 0 0 - 0 - 0 0 0
omrezje Zlato polje 5 0 0 - 0 - 0 0 0
omrezje Mala Lasnja 4 0 0 0 - 0 0 0
omrezje Straza 2 0 0 - 0 - 0 0 0
omrezje Zeje 4 0 0 0 0 . 0 0 0

Legenda / opombe tabele: - ...vzorci niso bili preskugani na parameter, * ...vzorci so bili odvzeti pred dezinfekcijo, #...voda se ne distribuira
v JLV, Ec...Escherichia coli bakterije, kot $tevilo/100 ml (mejna vrednost je 0/100 ml), En...Enterococcus sppecies bakterije, kot Stevilo
/100 ml, (mejna vrednost je 0/100 ml), KB...koliformne bakterije, kot Stevilo /100 ml (mejna vrednost je 0/100 ml), CP...Clostridium
perfringens s sporami bakterije, kot §tevilo/ 100 ml (mejna vrednost je 0/100ml), SM...skupno &tevilo mikroorganizmov pri 22 in 37°C, kot
Stevilo /1 ml (mejna vrednost je 100/1 ml).
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V letu 2020 je bilo v okviru notranjega nadzora za mikrobioloske preiskave odvzetih in laboratorijsko preiskanih
triinosemdeset (83) vzorcev pitne vode, za fizikalno kemijske analize pa Sest (6) vzorcev.

Glede na obseg opravljenih mikrobioloskih preiskav je bilo $est (6) vzorcev pitne vode neskladnih s pravilnikom,
od tega po dva vzorca odvzeta iz zajetja Taterman in Zirovie, pred dezinfekcijo.

V vzorcih pitne vode odvzetih 26.08. in 24.11.2020 iz omreZja Podmilj so bile najdene koliformne bakterije, 5,3
MPN/100ml in 5 CFU/100ml. Dne 31.08. in 30.11.2020 smo ponovno odvzeli vzorca za mikrobioloske preiskave.
Vzorca sta bila skladna s pravilnikom.

Glede na obseg opravljenih fizikalno kemijskih analiz so bili vzorci skladni s pravilnikom.

6.2 Preskusanja v okviru drZzavnega monitoringa 2020

V okviru drzavnega monitoringa pitne vode je bilo iz omreZja Vodooskrbnega sistema Crni Graben odvzetih
sedem (7) vzorcev pitne vode. Od tega 5 vzorcev v obsegu redne mikrobioloSke preiskave ter meritve
temperature, pH, elektriéne prevodnosti in preskus vonja in okusa ter dva vzorca v enakem obsegu kot navedeno
plus enterokoki, motnost, barva, amonij, TOC, nitrat, nitrit in kovine.

Glede na obseg opravljenih preiskav so bili vsi vzorci pitne vode skladni s pravilnikom.

6.3  Ocena primernosti za oskrbo s pitno vodo

Rezultati mikrobiolokih in fizikalno-kemijskih presku$anj pitne vode iz Vodooskrbnega sistema Crni Graben
kaZejo, da je vetina vzorcev pitne vode ustrezala zahtevam Pravilnika o pitni vodi. Neskladna vzorca iz omreZja
Podmilj nista predstavljala tveganja za zdravje uporabnikov. Ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo v letu
2020 varna.
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7. VODOOSKRBNI SISTEM BRSLENOVICA - SENTOZBOLT

7.1 Notranji nadzor pitne vode v letu 2020

Vodooskrbni sistem Brilenovica - SentoZbolt oskrbuje s pitno vodo 79 prebivalcev na naslednjin obmogjih:
Sentozbolt, Brélenovica, Utak.

Vir pitne vode je zajetje Brslenovica. V letu 2020 se je v omrezje distribuiralo 1.675 m3 pitne vode. Voda se pred
distribucijo v omreZje tretira z natrijevim hipokloritom.

7.1.1  Mikrobioloska in kemijska presku$anja

Tabela 6: Stevilo vseh odvzetih vzorcev pitne vode v letu 2020, Stevilo neskladnih vzorcev z vzrokom neskladnosti ter
Stevilo neskladnih vzorcev zaradi prisotnosti bakterij Escherichia coli (Ec) in/ali enterokokov (En) in/ali klostridijev (CP) ter
koliformnih bakterij (KB) in/ali skupnega $tevila mikroorganizmov pri 22 in 37°C v pitni vodi.

Mikrobioloske preiskave Fizikalno kemijske analize
g o X : ; X Stevilo
o Stevilo Stevilo St. neskladnih vzorcev zaradi Stevilo :
\B/%dlggztir:: I-sés;tr?gibolt odvzetih neskladnih mikrobioloskih parametrov: odvzetih csggzsmh
vzorcev vzorcev Ec | En | KB [P M vZorcev (vzrok)
1. Vodni viri
zajetie ] 0 o[ -JoJ]-To 0 | o
2. Omrezje
omrezje 7 | o o JofJof-Jo 1] o

Legenda / opombe tabele: - ...vzorci niso bili preskusani na parameter, * ...vzorci so bili odvzeti pred dezinfekcijo, #...voda se ne distribuira
v JLV, Ec...Escherichia coli bakterije, kot $tevilo/100 ml (mejna vrednost je 0/100 ml), En... Enterococcus sppecies bakterije, kot Stevilo
/100 ml, (mejna vrednost je 0/100 ml), KB...koliformne bakterije, kot $tevilo /100 ml (mejna vrednost je 0/100 ml), CP...Clostridium
perfringens s sporami bakterije, kot tevilo/ 100 ml (mejna vrednost je 0/100ml), SM...skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22 in 37°C, kot
Stevilo /1 ml (mejna vrednost je 100/1 ml).

V letu 2020 je bilo v okviru notranjega nadzora za mikrobioloSke preiskave odvzetih in laboratorijsko preiskanih
sedem (7) vzorcev pitne vode, za fizikalno kemijske analize pa en (1) vzorec.

Glede na obseg opravlienih mikrobioloskih preiskav in fizikalno kemijskih analiz so bili vsi odvzeti vzorci skladni s
pravilnikom.

7.2  Preskusanja v okviru drzavnega monitoringa 2020

V okviru drzavnega monitoringa pitne vode sta bila iz omreZja Vodooskrbnega sistema Brslenovica-Sentozbolt
odvzeta dva (2) vzorca pitne vode v obsegu obcasne mikrobioloSke preiskave, trihalometani ter meritve
temperature, pH, elektricne prevodnosti, motnosti, prosti preostali klor, preskus vonja in okusa.

Glede na obseg opravljenih preiskav sta bila oba odvzeta vzorca pitne vode skladna s pravilnikom.

7.3 Ocena primernosti za oskrbo s pitno vodo

Rezultati mikrobioloskih in fizikalno-kemijskih preskusanj pitne vode iz Vodooskrbnega sistema Brslenovica-
Sentozbolt kazejo, da je pitna voda ustrezala zahtevam Pravilnika o pitni vodi. Ocenjujemo, da je bila oskrba s
pitno vodo v letu 2020 varna.
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8. VODOOSKRBNI SISTEM SELCE - POLJANE

8.1  Notranji nadzor pitne vode v letu 2020

Vodooskrbni sistem Selce - Poljane oskrbuije s pitno vodo 36 prebivalcev na obmogju Selc in Poljan.

Vir pitne vode je zajetje Selce. V letu 2020 se je v omreZje distribuiralo 1.752 m? pitne vode. Voda se pred

distribucijo v omreZje filtrira in dezinficira z natrijevim hipokloritom.

8.1.1 Mikrobioloska in kemijska preskusanja

Tabela 7: Stevilo vseh odvzetih vzorcev pitne vode v letu 2020, Stevilo neskladnih vzorcev z vzrokom neskladnosti ter
Stevilo neskladnih vzorcev zaradi prisotnosti bakterij Escherichia coli (Ec) in/ali enterokokov (En) in/ali klostridijev (CP) ter
koliformnih bakterij (KB) in/ali skupnega $tevila mikroorganizmov pri 22 in 37°C v pitni vodi.

Mikrobioloske preiskave Fizikalno kemijske analize
G S % : A S Stevilo
e Stevilo Stevilo St. neskladnih vzorcev zaradi Stevilo :
ggﬁ:(;o_sl;robl?;: ;stem odvzetih neskladnih mikrobioloSkih parametrov: odvzetih czez:izemh
vzorcev vzorcev Ec [ En | KB [P oM vzorcev (vzrok)
1. Vodni viri
zajetie I 1] -1 [-]o o | o
2. Omrezje
omrezje 5 | 0 0 | 0 | 0 I - | 0 1 | 0

Legenda / opombe tabele: - ...vzorci niso bili preskugani na parameter, * ...vzorci so bili odvzeti pred dezinfekcijo, #...voda se ne distribuira
v JLV, Ec...Escherichia coli bakterije, kot $tevilo/100 ml (mejna vrednost je 0/100 ml), En...Enterococcus sppecies bakterije, kot Stevilo
/100 ml, (mejna vrednost je 0/100 ml), KB...koliformne bakterije, kot Stevilo /100 ml (mejna vrednost je 0/100 ml), CP...Clostridium
perfringens s sporami bakterije, kot tevilo/ 100 ml (mejna vrednost je 0/100ml), SM...skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22 in 37°C, kot
Stevilo /1 ml (mejna vrednost je 100/1 ml).

V letu 2020 je bilo v okviru notranjega nadzora za mikrobioloske preiskave odvzetih in laboratorijsko preiskanih
Sest (6) vzorcev pitne vode, za fizikalno kemijske analize pa en (1) vzorec.

Glede na obseg opravljenih preiskav je bil vzorec iz zajetja, pred dezinfekcijo, neskladen s pravilnikom. Vsi vzorci
pitne vode odvzeti iz omreZja vodovoda so bili skladni s pravilnikom.

8.2  Ocena primernosti za oskrbo s pitno vodo

Rezultati mikrobioloskih in fizikalno-kemijskih preskusanj pitne vode iz Vodooskrbnega sistema Selce - Poljane
kaZejo, da je pitna voda ustrezala zahtevam Pravilnika o pitni vodi. Ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo v
letu 2020 varna.
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9. VODOOSKRBNI SISTEM PLES - PODOREH - KRULC

9.1 Notranji nadzor pitne vode v letu 2020

Vodooskrbni sistem Ples — Podoreh — Krulc oskrbuje s pitno vodo 3.975 prebivalcev na naslednjih obmodiih:
Ce3njice pri Moravéah, Dole pod Sv. Trojico, Drtija, Gabrje pod Limbarsko goro, Gora pri Pe¢ah, Hrastnik, Hrib
nad Rib¢ami, Katarija, Limbarska gora, Moravée, Mosenik, Ples, Podgorica pri Pe€ah (del naselja), Podstran,
Pogled, Rudnik pri Morav&ah, Selce pri Moravéah, Serjuce, Soteska, Spodnja JavorSica, Spodnja Dobrava,
Spodnji Prekar, Spodnji Tustanj, Stegne, Straza pri Moravéah, Vrhpolie pri Moravéah, Zalog pri Kresnicah, Zalog
pri Moravcah, Zgornja Javorsica, Zgornji Tustanj, Zgornja Dobrava, Zgornje Koseze.

Viri pitne vode so zajetje Podoreh, zajetie Negastrn in érpalis&i Ples in CVM-1. V letu 2020 se je v omreZje
distribuiralo 273.491 m3 pitne vode. Voda se pred distribucijo v omrezZje tretira z natrijevim hipokloritom.

9.1.1  Mikrobioloska in kemijska preskusanja

Tabela 8: Stevilo vseh odvzetih vzorcev pitne vode v letu 2020, Stevilo neskladnih vzorcev z vzrokom neskladnosti ter
Stevilo neskladnih vzorcev zaradi prisotnosti bakterij Escherichia coli (Ec) in/ali enterokokov (En) in/ali klostridijev (CP) ter
koliformnih bakterij (KB) in/ali skupnega $tevila mikroorganizmov pri 22 in 37°C v pitni vodi.

MikrobioloSke preiskave Fizikalno kemijske analize
o Stevilo Stevilo 8t. neskladnih vzorcev zaradi Stevilo Stevio.
ggo?;ﬁrggrl esr:s-t??u' ‘ odvzetih neskladnih mikrobioloskih parametrov: odvzetih cggﬂzgmh
vzorcev vzorcev Ec | En | KB JCP] M vzorcev (vzrok)
1. Vodni viri
zajetie Moravée - Podoreh 2F 1* 0 1 1 0 0 0 0
zajetje Moravce - Negastrn 2 1* 1 1 1 1 1 0 0
¢rpali§ce Ples 1* 1* 1 0 1 0 0 0 0
érpalisée CVM-1 12 0 0 0 0 |0] O 4 0
zajetje Krule 1 0 0 0 0 0 0 0
2. Omrezje
omrezje Ples 13 1 0 - 0 1 0 1 0
omrezje Drtija 8 0 0 - 0 - 0 0 0
omrezje Cesnjice 7 0 0 - 0 - 0 0 0
omrezje Moravée 16 0 0 0 0 0 0 1 0
omrezje Katarija 5 0 0 0 - 0 0 0
omrezje Vrhpolie 6 0 0 0 - 0 0 0
omrezje Krace 5 2 0 0 2 0 0
omrezje Limbarska Gora 2 0 0 - 0 0 0 0
omrezje Zg. Gora 3 0 0 - 0 - 0 0 0
omrezje Pece 4 0 0 - 0 - 0 0 0

Legenda / opombe tabele: - ...vzorci niso bili preskuani na parameter, * ...vzorci so bili odvzeti pred dezinfekcijo, #...voda se ne distribuira
v JLV, Ec...Escherichia coli bakterije, kot tevilo/100 ml (mejna vrednost je 0/100 ml), En... Enterococcus sppecies bakterije, kot Stevilo
/100 ml, (mejna vrednost je 0/100 ml), KB...koliformne bakterje, kot $tevilo /100 ml (mejna vrednost je 0/100 ml), CP...Clostridium
perfringens s sporami bakterije, kot $tevilo/ 100 ml (mejna vrednost je 0/100ml), SM...skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22 in 37°C, kot
stevilo /1 ml (mejna vrednost je 100/1 ml).

V letu 2020 je bilo v okviru notranjega nadzora za mikrobiolo$ke preiskave odvzetih in laboratorijsko preiskanih
sedeminosemdeset (87) vzorcev pitne vode, za fizikalno kemijske analize pa Sest (6) vzorcev.

Glede na obseg opravljenih mikrobioloskih preiskav je bilo $est (6) vzorcev pitne vode neskladnih s pravilnikom,
od tega trije vzorci iz vodnih virov, pred dezinfekcijo.
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V vzorcu pitne vode odvzetem 30.07.2020 iz omreZja Ples so bile najdene bakterije Clostridium perfringens, <4
CFU/100ml. Dne 06.08.2020 smo ponovno odvzeli vzorec za mikrobioloSke preiskave. Vzorec je bil skiaden s
pravilnikom.

V vzorcih pitne vode odvzetih 27.08. in 02.09.2020 iz omrezja Krasce je bilo povetano skupno Stevilo
mikroorganizmov. Vzorec odvzet 09.09.2020 bil skladen s pravilnikom.

Glede na obseg opravljenih fizikalno kemijskih analiz so bili vzorci skladni s pravilnikom.

9.2 Preskusanja v okviru drzavnega monitoringa 2020

V okviru drzavnega monitoringa pitne vode so bili iz omreZja Vodooskrbnega sistema Ples - Podoreh - Krulc
odvzeti §tirje (4) vzorci pitne vode. Od tega 3 vzorci v obsegu redne mikrobiolodke preiskave ter meritve
temperature, pH, elektricne prevodnosti, prostega preostalega klora in preskus vonja in okusa ter en vzorec v
enakem obsegu kot navedeno plus enterokoki, motnost, kovine, TOC, barva, amonij, nitrat, nitrit, farmacevtske
spojine, PFAS.

Glede na obseg opravljenih preiskav so bili vsi vzorci pitne vode skladni s pravilnikom.

9.3  Ocena primernosti za oskrbo s pitno vodo

Rezultati mikrobioloskih in fizikalno-kemijskih preskusanj pitne vode iz Vodooskrbnega sistema Ples - Podoreh -
Krulc kaZejo, da je veCina vzorcev pitne vode ustrezala zahtevam Pravilnika o pitni vodi. Neskladni vzorci iz
omreZja Ples in KraSce niso predstavljali tveganja za zdravje uporabnikov. Ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno
vodo v letu 2020 varna.
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10. VODOOSKRBNI SISTEM DESEN

10.1  Notranji nadzor pitne vode v letu 2020

Vodovod De$en oskrbuje s pitno vodo 126 prebivalcev na naslednjih obmocjih: DeSen, Zgornii Prekar, Hrib nad
Rib&ami (le del naselja).

Vir pitne vode je zajetie Desen. V letu 2020 se je v omrezje distribuiralo 6.330 m?3 pitne vode. Voda se pred
distribucijo v omrezZje tretira z natrijevim hipokloritom.

10.1.1 Mikrobiolo$ka in kemijska preskusanja

Tabela 9: Stevilo vseh odvzetih vzorcev pitne vode v letu 2020, Stevilo neskladnih vzorcev z vzrokom neskladnosti ter
Stevilo neskladnih vzorcev zaradi prisotnosti bakterij Escherichia coli (Ec) in/ali enterokokov (En) in/ali Klostridijev (CP) ter
koliformnih bakterij (KB) in/ali skupnega $tevila mikroorganizmov pri 22 in 37°C v pitni vodi.

Mikrobioloske preiskave Fizikalno kemijske analize
: G < : 4 : Stevilo
Vet sislen Doken Stevnlo. Stevilo St. neskladnih vzorcevzarafiu Stewlo. ekl
odvzetih neskladnih mikrobioloskih parametrov: odvzetih L
vzorcev vZOrcev Ec | En | KB [CP] M vzorcev (vzrok)
1. Vodni viri
zajetje ] ® HEEEREE o | o
2. Omrezje
omrezje 6 | o 0o [ oJoJolo 1| o

Legenda / opombe tabele: - ...vzorci niso bili presku$ani na parameter, * ...vzorci so bili odvzeti pred dezinfekcijo, #...voda se ne distribuira
v JLV, Ec...Escherichia coli bakterije, kot $tevilo/100 ml (mejna vrednost je 0/100 ml), En...Enterococcus sppecies bakterije, kot Stevilo
/100 ml, (mejna vrednost je 0/100 ml), KB...koliformne bakterje, kot $tevilo /100 ml (mejna vrednost je 0/100 ml), CP...Clostridium
perfringens s sporami bakterije, kot Stevilo/ 100 ml (mejna vrednost je 0/100ml), SM...skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22 in 37°C, kot
Stevilo /1 ml (mejna vrednost je 100/1 ml).

V letu 2020 je bilo v okviru notranjega nadzora za mikrobioloSke preiskave odvzetih in laboratorijsko preiskanih
sedem (7) vzorcev pitne vode, za fizikalno kemijske analize pa en (1) vzorec.

Glede na obseg opravljenih preiskav je bil vzorec iz zajetja, pred dezinfekcijo, neskladen s pravilnikom. Vsi vzorci
pitne vode odvzeti iz omreZja vodovoda so bili skladni s pravilnikom.

10.2 Preskusanja v okviru drzavnega monitoringa 2020

V okviru drzavnega monitoringa pitne vode sta bila iz omreZja Vodooskrbnega sistema Brslenovica-Sentozbolt
odvzeta dva (2) vzorca pitne vode v obsegu obCasne mikrobioloSke preiskave, trihalometani ter meritve
temperature, pH, elektricne prevodnosti, motnosti, prosti preostali klor, preskus vonja in okusa.

Glede na obseg opravljenih preiskav sta bila oba odvzeta vzorca pitne vode skladna s pravilnikom.

10.3 Ocena primernosti za oskrbo s pitno vodo

Rezultati mikrobioloskih in fizikalno-kemijskih preskusanj pitne vode iz Vodooskrbnega sistema DeSen kaZejo, da
je pitna voda ustrezala zahtevam Pravilnika o pitni vodi. Ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo v letu 2020
varna.
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