
LAB. ŠT. OBMOČJE MESTO ODVZEMA DATUM ODVZEMA PARAMETRI REZULTAT ENOTA OCENA

125056 Vodovod Bršlenovica - Šentožbolt Omrežje 25.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

125056 Vodovod Bršlenovica - Šentožbolt Omrežje 25.11.2025 Klor-prosti 0.05 mg/L SKLADEN

125056 Vodovod Bršlenovica - Šentožbolt Omrežje 25.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

125056 Vodovod Bršlenovica - Šentožbolt Omrežje 25.11.2025 Temperatura vode 10.6 °C SKLADEN

125056 Vodovod Bršlenovica - Šentožbolt Omrežje 25.11.2025 Vonj brez posebnosti SKLADEN

125056 Vodovod Bršlenovica - Šentožbolt Omrežje 25.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 12 CFU/mL SKLADEN

125056 Vodovod Bršlenovica - Šentožbolt Omrežje 25.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 2 CFU/mL SKLADEN

127059 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Domžale - omrežje 26.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

127059 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Domžale - omrežje 26.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

127059 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Domžale - omrežje 26.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 0 CFU/mL SKLADEN

127059 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Domžale - omrežje 26.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 0 CFU/mL SKLADEN

125058 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Domžale - omrežje 26.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

125058 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Domžale - omrežje 26.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

125058 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Domžale - omrežje 26.11.2025 Nitrat 25 mg/L SKLADEN

125058 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Domžale - omrežje 26.11.2025 Temperatura vode 11.3 °C SKLADEN

125058 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Domžale - omrežje 26.11.2025 Vonj brez posebnosti SKLADEN

125058 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Domžale - omrežje 26.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 13 CFU/mL SKLADEN

125058 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Domžale - omrežje 26.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 3 CFU/mL SKLADEN

127061 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Domžale - omrežje 26.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

127061 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Domžale - omrežje 26.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

127061 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Domžale - omrežje 26.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 1 CFU/mL SKLADEN

127061 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Domžale - omrežje 26.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 0 CFU/mL SKLADEN

127060 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Domžale - omrežje 26.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

127060 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Domžale - omrežje 26.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

127060 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Domžale - omrežje 26.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 0 CFU/mL SKLADEN

127060 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Domžale - omrežje 26.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 0 CFU/mL SKLADEN

125059 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Mengeš - omrežje 26.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

125059 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Mengeš - omrežje 26.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

125059 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Mengeš - omrežje 26.11.2025 Nitrat 16 mg/L SKLADEN

125059 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Mengeš - omrežje 26.11.2025 Temperatura vode 9.6 °C SKLADEN

125059 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Mengeš - omrežje 26.11.2025 Vonj brez posebnosti SKLADEN

125059 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Mengeš - omrežje 26.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 1 CFU/mL SKLADEN

125059 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Mengeš - omrežje 26.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 0 CFU/mL SKLADEN

125057 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Trzin - omrežje 26.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

125057 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Trzin - omrežje 26.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

125057 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Trzin - omrežje 26.11.2025 Nitrat 19 mg/L SKLADEN

125057 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Trzin - omrežje 26.11.2025 Temperatura vode 11.9 °C SKLADEN

125057 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Trzin - omrežje 26.11.2025 Vonj brez posebnosti SKLADEN

125057 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Trzin - omrežje 26.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 0 CFU/mL SKLADEN

125057 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Trzin - omrežje 26.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 0 CFU/mL SKLADEN

116241 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

116241 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Indeks mineralnih olj <5 µg/L SKLADEN

116241 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

116241 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Nitrat 31 mg/L SKLADEN

116241 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Temperatura vode 11.9 °C SKLADEN

116241 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Vonj brez posebnosti SKLADEN

116241 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 0 CFU/mL SKLADEN

116241 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 0 CFU/mL SKLADEN

116240 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

116240 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Indeks mineralnih olj <5 µg/L SKLADEN

116240 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

116240 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Nitrat 33 mg/L SKLADEN

116240 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Temperatura vode 12.2 °C SKLADEN

116240 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Vonj brez posebnosti SKLADEN

116240 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 2 CFU/mL SKLADEN

116240 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 0 CFU/mL SKLADEN

116239 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

116239 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Indeks mineralnih olj <5 µg/L SKLADEN

116239 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

116239 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Nitrat 29 mg/L SKLADEN

116239 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Temperatura vode 11.7 °C SKLADEN

116239 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Vonj brez posebnosti SKLADEN

116239 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 0 CFU/mL SKLADEN

116239 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 0 CFU/mL SKLADEN

116238 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

116238 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Indeks mineralnih olj <5 µg/L SKLADEN

116238 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

116238 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Nitrat 18 mg/L SKLADEN

116238 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Temperatura vode 12.2 °C SKLADEN

116238 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Vonj brez posebnosti SKLADEN

116238 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 1 CFU/mL SKLADEN

116238 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 0 CFU/mL SKLADEN

116237 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

116237 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Indeks mineralnih olj <5 µg/L SKLADEN

116237 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

116237 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Nitrat 17 mg/L SKLADEN

116237 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Temperatura vode 12.5 °C SKLADEN

116237 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Vonj brez posebnosti SKLADEN

116237 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 0 CFU/mL SKLADEN

116237 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 0 CFU/mL SKLADEN

116236 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

116236 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Indeks mineralnih olj <5 µg/L SKLADEN

116236 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

116236 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Nitrat 8.5 mg/L SKLADEN

116236 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Temperatura vode 13.0 °C SKLADEN

116236 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Vonj brez posebnosti SKLADEN

116236 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 1 CFU/mL SKLADEN

116236 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 0 CFU/mL SKLADEN

116235 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

116235 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Indeks mineralnih olj <5 µg/L SKLADEN

116235 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

116235 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Nitrat 12 mg/L SKLADEN

116235 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Temperatura vode 12.3 °C SKLADEN

116235 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Vonj brez posebnosti SKLADEN

116235 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 11 CFU/mL SKLADEN



116235 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 2 CFU/mL SKLADEN

116234 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

116234 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Indeks mineralnih olj <5 µg/L SKLADEN

116234 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Klor-prosti 0.06 mg/L SKLADEN

116234 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

116234 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Nitrat 35 mg/L SKLADEN

116234 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Temperatura vode 12.5 °C SKLADEN

116234 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Vonj brez posebnosti SKLADEN

116234 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 4 CFU/mL SKLADEN

116234 Vodovod Domžale - Mengeš - Trzin Vodni vir 5.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 0 CFU/mL SKLADEN

119197 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Električna prevodnost (20°C) 405 µS/cm SKLADEN

119197 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Enterokoki 0 CFU/100 mL SKLADEN

119197 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

119197 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

119197 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Motnost 0.11 NTU SKLADEN

119197 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Temperatura vode 14.4 °C SKLADEN

119197 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Vonj brez posebnosti SKLADEN

119197 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 pH 7.4 SKLADEN

119197 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 26 CFU/mL SKLADEN

119197 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 19 CFU/mL SKLADEN

119198 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Električna prevodnost (20°C) 386 µS/cm SKLADEN

119198 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Enterokoki 0 CFU/100 mL SKLADEN

119198 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

119198 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

119198 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Motnost 0.12 NTU SKLADEN

119198 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Temperatura vode 12.1 °C SKLADEN

119198 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Vonj brez posebnosti SKLADEN

119198 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 pH 7.4 SKLADEN

119198 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 1 CFU/mL SKLADEN

119198 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 0 CFU/mL SKLADEN

119200 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Električna prevodnost (20°C) 384 µS/cm SKLADEN

119200 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Enterokoki 0 CFU/100 mL SKLADEN

119200 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

119200 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

119200 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Motnost 0.11 NTU SKLADEN

119200 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Temperatura vode 12.0 °C SKLADEN

119200 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Vonj brez posebnosti SKLADEN

119200 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 pH 7.4 SKLADEN

119200 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 2 CFU/mL SKLADEN

119200 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 2 CFU/mL SKLADEN

119199 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Električna prevodnost (20°C) 393 µS/cm SKLADEN

119199 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Enterokoki 0 CFU/100 mL SKLADEN

119199 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

119199 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

119199 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Motnost 0.11 NTU SKLADEN

119199 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Temperatura vode 13.5 °C SKLADEN

119199 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Vonj brez posebnosti SKLADEN

119199 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 pH 7.4 SKLADEN

119199 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 4 CFU/mL SKLADEN

119199 Vodovod Kolovec Omrežje 10.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 3 CFU/mL SKLADEN

125073 Vodovod Kolovec Omrežje 27.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

125073 Vodovod Kolovec Omrežje 27.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

125073 Vodovod Kolovec Omrežje 27.11.2025 Temperatura vode 11.6 °C SKLADEN

125073 Vodovod Kolovec Omrežje 27.11.2025 Vonj brez posebnosti SKLADEN

125073 Vodovod Kolovec Omrežje 27.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 1 CFU/mL SKLADEN

125073 Vodovod Kolovec Omrežje 27.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 1 CFU/mL SKLADEN

125072 Vodovod Kolovec Vodni vir 27.11.2025 Clostridium perfringens 0 CFU/100 mL SKLADEN

125072 Vodovod Kolovec Vodni vir 27.11.2025 Enterokoki 0 CFU/100 mL SKLADEN

125072 Vodovod Kolovec Vodni vir 27.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

125072 Vodovod Kolovec Vodni vir 27.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

125072 Vodovod Kolovec Vodni vir 27.11.2025 Temperatura vode 11.9 °C SKLADEN

125072 Vodovod Kolovec Vodni vir 27.11.2025 Vonj brez posebnosti SKLADEN

125072 Vodovod Kolovec Vodni vir 27.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 1 CFU/mL SKLADEN

125072 Vodovod Kolovec Vodni vir 27.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 1 CFU/mL SKLADEN

122760 Vodovod Kolovec Vodni vir 17.11.2025 Enterokoki 0 CFU/100 mL SKLADEN

122760 Vodovod Kolovec Vodni vir 17.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

122760 Vodovod Kolovec Vodni vir 17.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

122760 Vodovod Kolovec Vodni vir 17.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 2 CFU/mL SKLADEN

122760 Vodovod Kolovec Vodni vir 17.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 0 CFU/mL SKLADEN

127771 Vodovod Kolovec Vodni vir 27.11.2025 Clostridium perfringens 0 CFU/100 mL SKLADEN

127771 Vodovod Kolovec Vodni vir 27.11.2025 Enterokoki 0 CFU/100 mL SKLADEN

127771 Vodovod Kolovec Vodni vir 27.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

127771 Vodovod Kolovec Vodni vir 27.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

127771 Vodovod Kolovec Vodni vir 27.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 0 CFU/mL SKLADEN

127771 Vodovod Kolovec Vodni vir 27.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 0 CFU/mL SKLADEN

127769 Vodovod Kolovec Vodni vir 27.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

127769 Vodovod Kolovec Vodni vir 27.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

127769 Vodovod Kolovec Vodni vir 27.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 1 CFU/mL SKLADEN

127769 Vodovod Kolovec Vodni vir 27.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 1 CFU/mL SKLADEN

127770 Vodovod Kolovec Vodni vir 27.11.2025 Clostridium perfringens 0 CFU/100 mL SKLADEN

127770 Vodovod Kolovec Vodni vir 27.11.2025 Enterokoki 0 CFU/100 mL SKLADEN

127770 Vodovod Kolovec Vodni vir 27.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

127770 Vodovod Kolovec Vodni vir 27.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

127770 Vodovod Kolovec Vodni vir 27.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 6 CFU/mL SKLADEN

127770 Vodovod Kolovec Vodni vir 27.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 4 CFU/mL SKLADEN

126571 Vodovod Mengeš (M-1) Vodni vir 25.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

126571 Vodovod Mengeš (M-1) Vodni vir 25.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

126571 Vodovod Mengeš (M-1) Vodni vir 25.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 0 CFU/mL SKLADEN

126571 Vodovod Mengeš (M-1) Vodni vir 25.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 0 CFU/mL SKLADEN

127767 Vodovod Ples - Podoreh - Krulc Omrežje 27.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

127767 Vodovod Ples - Podoreh - Krulc Omrežje 27.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

127767 Vodovod Ples - Podoreh - Krulc Omrežje 27.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 2 CFU/mL SKLADEN

127767 Vodovod Ples - Podoreh - Krulc Omrežje 27.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 1 CFU/mL SKLADEN

126569 Vodovod Ples - Podoreh - Krulc Omrežje 25.11.2025 Enterokoki 0 CFU/100 mL SKLADEN

126569 Vodovod Ples - Podoreh - Krulc Omrežje 25.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

126569 Vodovod Ples - Podoreh - Krulc Omrežje 25.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

126569 Vodovod Ples - Podoreh - Krulc Omrežje 25.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 15 CFU/mL SKLADEN

126569 Vodovod Ples - Podoreh - Krulc Omrežje 25.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 14 CFU/mL SKLADEN



125063 Vodovod Ples - Podoreh - Krulc Omrežje 27.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

125063 Vodovod Ples - Podoreh - Krulc Omrežje 27.11.2025 Klor-prosti 0.11 mg/L SKLADEN

125063 Vodovod Ples - Podoreh - Krulc Omrežje 27.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

125063 Vodovod Ples - Podoreh - Krulc Omrežje 27.11.2025 Temperatura vode 11.6 °C SKLADEN

125063 Vodovod Ples - Podoreh - Krulc Omrežje 27.11.2025 Vonj brez posebnosti SKLADEN

125063 Vodovod Ples - Podoreh - Krulc Omrežje 27.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 0 CFU/mL SKLADEN

125063 Vodovod Ples - Podoreh - Krulc Omrežje 27.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 0 CFU/mL SKLADEN

125061 Vodovod Ples - Podoreh - Krulc Vodni vir 27.11.2025 Clostridium perfringens 0 CFU/100 mL SKLADEN

125061 Vodovod Ples - Podoreh - Krulc Vodni vir 27.11.2025 Električna prevodnost (20°C) 466 µS/cm SKLADEN

125061 Vodovod Ples - Podoreh - Krulc Vodni vir 27.11.2025 Enterokoki 0 CFU/100 mL SKLADEN

125061 Vodovod Ples - Podoreh - Krulc Vodni vir 27.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

125061 Vodovod Ples - Podoreh - Krulc Vodni vir 27.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

125061 Vodovod Ples - Podoreh - Krulc Vodni vir 27.11.2025 Temperatura vode 11.5 °C SKLADEN

125061 Vodovod Ples - Podoreh - Krulc Vodni vir 27.11.2025 Vonj brez posebnosti SKLADEN

125061 Vodovod Ples - Podoreh - Krulc Vodni vir 27.11.2025 pH 7.5 SKLADEN

125061 Vodovod Ples - Podoreh - Krulc Vodni vir 27.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 1 CFU/mL SKLADEN

125061 Vodovod Ples - Podoreh - Krulc Vodni vir 27.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 0 CFU/mL SKLADEN

127766 Vodovod Ples - Podoreh - Krulc Omrežje 27.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

127766 Vodovod Ples - Podoreh - Krulc Omrežje 27.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

127766 Vodovod Ples - Podoreh - Krulc Omrežje 27.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 2 CFU/mL SKLADEN

127766 Vodovod Ples - Podoreh - Krulc Omrežje 27.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 1 CFU/mL SKLADEN

125055 Vodovod Selce - Poljane Omrežje 25.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

125055 Vodovod Selce - Poljane Omrežje 25.11.2025 Klor-prosti 0.10 mg/L SKLADEN

125055 Vodovod Selce - Poljane Omrežje 25.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

125055 Vodovod Selce - Poljane Omrežje 25.11.2025 Temperatura vode 8.8 °C SKLADEN

125055 Vodovod Selce - Poljane Omrežje 25.11.2025 Vonj brez posebnosti SKLADEN

125055 Vodovod Selce - Poljane Omrežje 25.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 4 CFU/mL SKLADEN

125055 Vodovod Selce - Poljane Omrežje 25.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 3 CFU/mL SKLADEN

125043 Vodovod Črni Graben Omrežje 25.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

125043 Vodovod Črni Graben Omrežje 25.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

125043 Vodovod Črni Graben Omrežje 25.11.2025 Temperatura vode 11.1 °C SKLADEN

125043 Vodovod Črni Graben Omrežje 25.11.2025 Vonj brez posebnosti SKLADEN

125043 Vodovod Črni Graben Omrežje 25.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 8 CFU/mL SKLADEN

125043 Vodovod Črni Graben Omrežje 25.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 7 CFU/mL SKLADEN

125042 Vodovod Črni Graben Omrežje 25.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

125042 Vodovod Črni Graben Omrežje 25.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

125042 Vodovod Črni Graben Omrežje 25.11.2025 Temperatura vode 11.1 °C SKLADEN

125042 Vodovod Črni Graben Omrežje 25.11.2025 Vonj brez posebnosti SKLADEN

125042 Vodovod Črni Graben Omrežje 25.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 3 CFU/mL SKLADEN

125042 Vodovod Črni Graben Omrežje 25.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 3 CFU/mL SKLADEN

126568 Vodovod Črni Graben Omrežje 25.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

126568 Vodovod Črni Graben Omrežje 25.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

126568 Vodovod Črni Graben Omrežje 25.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 61 CFU/mL SKLADEN

126568 Vodovod Črni Graben Omrežje 25.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 15 CFU/mL SKLADEN

125039 Vodovod Črni Graben Vodni vir (pred dezinfekcijo) 25.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

125039 Vodovod Črni Graben Vodni vir (pred dezinfekcijo) 25.11.2025 Karbonatna trdota 14.0 °N SKLADEN

125039 Vodovod Črni Graben Vodni vir (pred dezinfekcijo) 25.11.2025 Koliformne bakterije 11 CFU/100 mL NESKLADEN

125039 Vodovod Črni Graben Vodni vir (pred dezinfekcijo) 25.11.2025 Nekarbonatna trdota 1.2 °N SKLADEN

125039 Vodovod Črni Graben Vodni vir (pred dezinfekcijo) 25.11.2025 Skupna trdota 15.2 °N SKLADEN

125039 Vodovod Črni Graben Vodni vir (pred dezinfekcijo) 25.11.2025 Temperatura vode 9.9 °C SKLADEN

125039 Vodovod Črni Graben Vodni vir (pred dezinfekcijo) 25.11.2025 Vonj brez posebnosti SKLADEN

125039 Vodovod Črni Graben Vodni vir (pred dezinfekcijo) 25.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 76 CFU/mL SKLADEN

125039 Vodovod Črni Graben Vodni vir (pred dezinfekcijo) 25.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 13 CFU/mL SKLADEN

125040 Vodovod Črni Graben Vodni vir 25.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

125040 Vodovod Črni Graben Vodni vir 25.11.2025 Karbonatna trdota 15.2 °N SKLADEN

125040 Vodovod Črni Graben Vodni vir 25.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

125040 Vodovod Črni Graben Vodni vir 25.11.2025 Nekarbonatna trdota 1.4 °N SKLADEN

125040 Vodovod Črni Graben Vodni vir 25.11.2025 Skupna trdota 16.6 °N SKLADEN

125040 Vodovod Črni Graben Vodni vir 25.11.2025 Temperatura vode 10.4 °C SKLADEN

125040 Vodovod Črni Graben Vodni vir 25.11.2025 Vonj brez posebnosti SKLADEN

125040 Vodovod Črni Graben Vodni vir 25.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 0 CFU/mL SKLADEN

125040 Vodovod Črni Graben Vodni vir 25.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 0 CFU/mL SKLADEN

125041 Vodovod Črni Graben Vodni vir 25.11.2025 Escherichia coli 0 CFU/100 mL SKLADEN

125041 Vodovod Črni Graben Vodni vir 25.11.2025 Karbonatna trdota 14.8 °N SKLADEN

125041 Vodovod Črni Graben Vodni vir 25.11.2025 Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL SKLADEN

125041 Vodovod Črni Graben Vodni vir 25.11.2025 Nekarbonatna trdota 1.7 °N SKLADEN

125041 Vodovod Črni Graben Vodni vir 25.11.2025 Skupna trdota 16.5 °N SKLADEN

125041 Vodovod Črni Graben Vodni vir 25.11.2025 Temperatura vode 10.3 °C SKLADEN

125041 Vodovod Črni Graben Vodni vir 25.11.2025 Vonj brez posebnosti SKLADEN

125041 Vodovod Črni Graben Vodni vir 25.11.2025 Število kolonij pri 22 °C 14 CFU/mL SKLADEN

125041 Vodovod Črni Graben Vodni vir 25.11.2025 Število kolonij pri 36 °C 11 CFU/mL SKLADEN

Na vodovodnem sistemu Črni graben je bil en vzorec, odvzet pred stalno dezinfekcijo, neskladen zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Vsi ostali vzorci, odvzeti na 

omrežju istega dne, so bili skladni z Uredbo. 

Vsi ostali vzorci so pokazali na skladnost z Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS št. 61/23).


